
ПРЕДМЕТ:  Питање за ЈНВВ бр.404-20/16 

 

Поштовани, 

 

У складу са чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 

и 68/15), достављамо Вам одговоре на питања: 

Молимо Вас да нам одговорите везано за противпожарна врата на Управној згради погона 

„Пресерај“. Описи на шемама нису усклађени са цртежом изнад текста. 

 

1. Ознака PP2 –једнокрилна PP врата: - на цртежу постоји отвор за каљено стакло (без 

димензија)а у опису испод цртежа није наведено.  

 

2. Ознака PP3 – застакљена двокрилна противпожарна врата: - у опису је наведено да 

су врата застакљена пожарним каљеним стаклом а на цртежу изнад текста не 

постоје уцртане димензије. 

 

ОДГОВОР: 

 

Пошто је у питању велики број позиција, врата ће се израђивати према цртежима из шеме 

столарије а примењиваће се општи технички описи за исте. Димензије остакљених делова 

на вратима биће накнадно дефинисане у договору са надзорним органом. 

 

 

  

С поштовањем,                                                                            Комисија за јавну набавку 

 


